
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

 

EJEMPLO PLANOS ARQUITECTONICOS VIVENDA 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

 

 

EJEMPLO PLANOS ARQUITECTONICOS  

INDUSTRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

 

EJEMPLO PLANO DE CIRCUITOS DE ILUMINACION 

EN VIVIENDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

 

 

EJEMPLO PLANO DE CIRCUITOS DE 

TOMACORRIENTES EN VIVIENDA 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

ANEXO V 

 

 

EJEMPLO PLANO CIRCUITOS DE ILUMINACION EN 

INDUSTRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

ANEXO VI 

 

 

EJEMPLO PLANO DE CIRCUITOS DE 

TOMACORRIENTES EN INDUSTRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

ANEXO VII 

 

 

EJEMPLO PLANO DE PARARRAYOS EN EDIFICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VIII 

 

 

EJEMPLO CUADRO DE CARGAS EN VIVIENDA 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

ANEXO IX 

 

 

EJEMPLO CUADRO DE CARGAS SERVICIOS 

GENERALES EDIFICIO MULTIFAMILIAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

ANEXO X 

 

 

EJEMPLO CUADRO DE CARGAS GENERAL 

EDIFICIO MULTIFAMILIAR 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XI 

 

 

EJEMPLO CALCULO LUMINOTECNICO MEDIANTE 

SOFTWARE DE SIMULACION  

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XII 

 

 

TABLAS DE VALORES NORMALIZADOS DE 

AISLACION, FACTOR DE CORRECION POR 

TEMPERATURA Y FACTOR DE CORRECCION POR 

CANTIDAD DE CONDUCTORES AGRUPADOA 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XIII 

 

 

TABLA DE NÚMERO MÁXIMO DE CONDUCTORES 

AISLADOS PERMISIBLES DE INSTALAR EN UN 

MISMO ELECTRODUCTO RÍGIDO DE PVC 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XIV 

 

TABLA SECCION MINIMA DE CONDUTORES DE 

PROTECCION (ATERRAMIENTO) 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

ANEXO XV 

 

 

ESQUEMAS DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN 

INSTALACIONES DE COMBUSTIBLE 

 

 

 

 

 

 

 

 









 

Figura 4: Alcance de la ubicación de clase I alrededor del motor superior unidades dispensadoras de combustible, de acuerdo con la Tabla 

514.3(B)(1). 

 
FUENTE: NEC Handbook 2005 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XVI 

 

TABLA DE CLASIFICACION DE AREAS NEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
FUENTE: NEC 



 
FUENTE: NEC 
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ANEXO XVII 

 

MODELO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODELOS DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO 

Dentro de los modelos de cómputos y presupuestos de las instalaciones eléctricas se 

manejan tres formas de elaborarlos que son los siguientes: 

1.- MATERIAL Y MANO DE OBRA 

Los materiales están separados en ítems independientes de las actividades de mano de 

obra. 

2.-PROVISION Y MONTAJE 

Los materiales y la mano de obra están casados y conforman los ítems. 

3.- ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Este es el formato exigido por el Estado Boliviano para presentar propuestas a licitaciones 

donde los ítems están conformados teniendo en cuenta lo siguiente: 

3.1 Materiales 

3.2 Mano de obra, que incluye: cargas sociales sobre mano de obra e impuestos IVA 

sobre mano de obra 

3.3 Maquinaria y equipo, que incluye herramientas en porcentaje sobre maquinaria y 

equipo 

3.4 Gastos generales y administrativos, que calcula como porcentaje de la suma de 

3.1, 3.2 y 3.3 

3.5 Utilidad, que se calcula como porcentaje de la suma 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 

3.5 Impuestos, que se calcula como porcentaje de la suma 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ejemplo 1.- MATERIALES Y MANO DE OBRA 

 

MATERIALES

ITEM DESCRIPCION UNID. CANT. P.U. P.T.

ELECTRICO

1 Provisión de luminaria  tipo apliqué de pared Pza 30 4 120

2 Provisión de luminaria tipo lujo fluorescente con difusor de aluminio 2x40W Pza 52 8 416

3 Provisión de luminaria de bajo consumo y alto rendimiento Pza 18 3 54

4 Provisión de luminaria redonda tipo dicroico 1x60W Pza 5 6 30

5 Provisión de refelector de haluro metalico 250W para exteriores Pza 18 120 2160

6 Provisión de tomas de corriente dobles de pared con polo de tierra norma americana Pza 78 2,5 195

7
Provisión de tomas de corriente dobles de piso con placa y caja metalica con polo de tierra norma 

americana Pza 12 8 96

8 Provisión de Aire Acondicionado de 18000Btu Pza 1 500 500

910 Provisión de Aire Acondicionado de 24000Btu Pza 16 650 10400

11

Provisión  tablero  de MediciónTM con los siguientes comp. (espacio para  1 medidor  3F CRE, 1 

medidor 3F Servicios Generales y 6 medidores monofásicos + 1 de reserva) y con barras de cobre 

de 100mm2.

1 Pza disyuntor 3P de 63 A(Principal )                                                                                                                                                                                        

1 Pza disyuntor 3P de 50 A(TDSG)                                                                                                                                                                                                 

1 Pza disyuntor 1P de 50 A(TD1)                                                                                                                                                                                         

1 Pza disyuntor 1P de 50 A(TD2 )                                                                                                                                                                                                       

1 Pza disyuntor 1P de 50 A(TD3 )                                                                                                                                                                                  

1 Pza disyuntor 1P de 50 A(TD4 )                                                                                                                                                                                   

1 Pza disyuntor 1P de 50 A(TD5)                                                                                                                                                                                                       

1 Pza disyuntor 1P de 50 A(TD6)                               

Pza 1 900 900

12

Provisión  tableros TD1,TD2 y TD3 con barras de Cu de 30mm2, con los siguientes comp. 

1 Pza disyuntor 1P de 50 A (Principal)

2 Pza disyuntor 1P de 16 A (Ilum)

2 Pza disyuntor 1P de 20 A (Tomas)                                                                                                                                                                                           

2 Pza disyuntor 1P de 25 A (A.A.)                                                                                                            

Pza 3 150 450

13

Provisión  tablero TD4 con barras de Cu de 30mm2, con los siguientes comp. 

1 Pza disyuntor 1P de 50 A (Principal)

2 Pza disyuntor 1P de 16 A (Ilum)

2 Pza disyuntor 1P de 20 A (Tomas)                                                                                                                                                                                           

3 Pza disyuntor 1P de 25 A (A.A.)                                                                                                            

Pza 1 170 170

14

Provisión  tablero TD5 y TD6 con barras de Cu de 30mm2, con los siguientes comp. 

1 Pza disyuntor 1P de 50 A (Principal)

1 Pza disyuntor 1P de 16 A (Ilum)

3 Pza disyuntor 1P de 20 A (Tomas)                                                                                                                                                                                           

4 Pza disyuntor 1P de 25 A (A.A.)                                                                                                            

Pza 2 190 380

15 Cable de Cu aislado, c-1000 V, 1P, 16 mm² tipo sintenax-PRYSMIAN(ALIMENTADORES TD1 hasta TD6)m 250 5,4 1350

16 Cable de Cu aislado, c-750 V, 1P, 10mm² tipo sintenax-PRYSMIAN(ALIMENTADOR TDSG) m 70 3,44 240,8

17 Cable de Cu aislado, c-750 V, 1P, 6 mm² tipo SINTENAX-PRYSMIAN m 500 1,02 510

18 Cable de Cu aislado, c-750 V, 1P, 4 mm² tipo PIRASTIC-PRYSMIAN m 1500 0,70 1050

19 Cable de Cu aislado, c-750 V, 1P, 2.5 mm² tipo PIRASTIC-PRYSMIAN m 250 0,46 115

20 Cable de Cu aislado, c-750 V, 1P, 1.5 mm² tipo PIRASTIC-PRYSMIAN m 220 0,28 61,6

21 Cable desnudo de Cu de 35mm2 m 12 4,00 48

22 Cajas de conexion hexagonales Pza 70 0,60 42

23 Cajas de conexion rectangulales Pza 125 0,3 37,5

24 Cajas de conexion cuadradas Pza 30 0,4 12

25 Interruptores simples tipo balancin Pza 20 2,5 50

26 Interruptores dobles tipo balancin Pza 8 3 24

27 Conmutador simple  tipo balancin Pza 17 4 68

28 Conmutador doble  tipo balancin Pza 2 5 10

29 Jabalinas tipo Cooperweld de 3m y 3/4'' con conectores Pza 3 12 36

30 Electroducto PVC 3/4'' m 1300 0,25 325

31 Electroducto POLITUBO CLASE 9 D=1 1/2'' m 150 3 450

32 Electroducto POLITUBO CLASE 9 D=2'' m 15 4 60

33 Electroducto metalico rigído d=3/4'' m 12 6 72

34 Baston metalico galvanizado Long.=1.6m y D=2'' Gbl. 1 32 32

35 Cinta aislante 3M Pza 250 0,8 200

36

SUBTOTAL ($usa): 20664,9

MANO DE OBRA

ITEM DESCRIPCION UNID. CANT. P.U. P.T.

1 Montaje de puntos de iluminación. Exterior e interior Incluye entub. con PVC y cableado. Ptos 123 21 2583

2 Montaje de puntos de tomas de corriente . Incluye entub. PVC  y cableado. Ptos 90 18 1620

3 Montaje de malla de aterramiento Gbl. 1 80 80

4 Montaje de puntos de Aires Acondicionados . Incluye entub. PVC  y cableado. Ptos 17 25 425

5 Montaje tablero TD1,TD2,TD3,TD4,TD5,TD6 y TDSG . Incluye entub.  y cableado. Lon promed. 

Aprox 25 m

Gbl. 7 200 1400

6 Montaje tablero tablero de medición TM Gbl. 1 400 400

SUBTOTAL ($usa): 6508,0

ITEM DESCRIPCION UNID. CANT.

1 Materiales Gbl. 1

2 Mano de Obra Gbl. 1

COMPUTO Y PRESUPUESTO DE LA INSTALACION ELECTRICA

ALMACENES "LARA"

SUBTOTAL ($usa): 27172,90

P.T.

20664,90

6508,0



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES

ITEM DESCRIPCION UNID. CANT. P.U. P.T.

ELECTRICO

1 Provisión de luminaria  tipo apliqué de pared Pza 30 4 120

2 Provisión de luminaria tipo lujo fluorescente con difusor de aluminio 2x40W Pza 52 8 416

3 Provisión de luminaria de bajo consumo y alto rendimiento Pza 18 3 54

4 Provisión de luminaria redonda tipo dicroico 1x60W Pza 5 6 30

5 Provisión de refelector de haluro metalico 250W para exteriores Pza 18 120 2160

6 Provisión de tomas de corriente dobles de pared con polo de tierra norma americana Pza 78 2,5 195

7
Provisión de tomas de corriente dobles de piso con placa y caja metalica con polo de tierra norma 

americana Pza 12 8 96

8 Provisión de Aire Acondicionado de 18000Btu Pza 1 500 500

910 Provisión de Aire Acondicionado de 24000Btu Pza 16 650 10400

11

Provisión  tablero  de MediciónTM con los siguientes comp. (espacio para  1 medidor  3F CRE, 1 

medidor 3F Servicios Generales y 6 medidores monofásicos + 1 de reserva) y con barras de cobre 

de 100mm2.

1 Pza disyuntor 3P de 63 A(Principal )                                                                                                                                                                                        

1 Pza disyuntor 3P de 50 A(TDSG)                                                                                                                                                                                                 

1 Pza disyuntor 1P de 50 A(TD1)                                                                                                                                                                                         

1 Pza disyuntor 1P de 50 A(TD2 )                                                                                                                                                                                                       

1 Pza disyuntor 1P de 50 A(TD3 )                                                                                                                                                                                  

1 Pza disyuntor 1P de 50 A(TD4 )                                                                                                                                                                                   

1 Pza disyuntor 1P de 50 A(TD5)                                                                                                                                                                                                       

1 Pza disyuntor 1P de 50 A(TD6)                               

Pza 1 900 900

12

Provisión  tableros TD1,TD2 y TD3 con barras de Cu de 30mm2, con los siguientes comp. 

1 Pza disyuntor 1P de 50 A (Principal)

2 Pza disyuntor 1P de 16 A (Ilum)

2 Pza disyuntor 1P de 20 A (Tomas)                                                                                                                                                                                           

2 Pza disyuntor 1P de 25 A (A.A.)                                                                                                            

Pza 3 150 450

13

Provisión  tablero TD4 con barras de Cu de 30mm2, con los siguientes comp. 

1 Pza disyuntor 1P de 50 A (Principal)

2 Pza disyuntor 1P de 16 A (Ilum)

2 Pza disyuntor 1P de 20 A (Tomas)                                                                                                                                                                                           

3 Pza disyuntor 1P de 25 A (A.A.)                                                                                                            

Pza 1 170 170

14

Provisión  tablero TD5 y TD6 con barras de Cu de 30mm2, con los siguientes comp. 

1 Pza disyuntor 1P de 50 A (Principal)

1 Pza disyuntor 1P de 16 A (Ilum)

3 Pza disyuntor 1P de 20 A (Tomas)                                                                                                                                                                                           

4 Pza disyuntor 1P de 25 A (A.A.)                                                                                                            

Pza 2 190 380

15 Cable de Cu aislado, c-1000 V, 1P, 16 mm² tipo sintenax-PRYSMIAN(ALIMENTADORES TD1 hasta TD6)m 250 5,4 1350

16 Cable de Cu aislado, c-750 V, 1P, 10mm² tipo sintenax-PRYSMIAN(ALIMENTADOR TDSG) m 70 3,44 240,8

17 Cable de Cu aislado, c-750 V, 1P, 6 mm² tipo SINTENAX-PRYSMIAN m 500 1,02 510

18 Cable de Cu aislado, c-750 V, 1P, 4 mm² tipo PIRASTIC-PRYSMIAN m 1500 0,70 1050

19 Cable de Cu aislado, c-750 V, 1P, 2.5 mm² tipo PIRASTIC-PRYSMIAN m 250 0,46 115

20 Cable de Cu aislado, c-750 V, 1P, 1.5 mm² tipo PIRASTIC-PRYSMIAN m 220 0,28 61,6

21 Cable desnudo de Cu de 35mm2 m 12 4,00 48

22 Cajas de conexion hexagonales Pza 70 0,60 42

23 Cajas de conexion rectangulales Pza 125 0,3 37,5

24 Cajas de conexion cuadradas Pza 30 0,4 12

25 Interruptores simples tipo balancin Pza 20 2,5 50

26 Interruptores dobles tipo balancin Pza 8 3 24

27 Conmutador simple  tipo balancin Pza 17 4 68

28 Conmutador doble  tipo balancin Pza 2 5 10

29 Jabalinas tipo Cooperweld de 3m y 3/4'' con conectores Pza 3 12 36

30 Electroducto PVC 3/4'' m 1300 0,25 325

31 Electroducto POLITUBO CLASE 9 D=1 1/2'' m 150 3 450

32 Electroducto POLITUBO CLASE 9 D=2'' m 15 4 60

33 Electroducto metalico rigído d=3/4'' m 12 6 72

34 Baston metalico galvanizado Long.=1.6m y D=2'' Gbl. 1 32 32

35 Cinta aislante 3M Pza 250 0,8 200

36

SUBTOTAL ($usa): 20664,9

MANO DE OBRA

ITEM DESCRIPCION UNID. CANT. P.U. P.T.

1 Montaje de puntos de iluminación. Exterior e interior Incluye entub. con PVC y cableado. Ptos 123 21 2583

2 Montaje de puntos de tomas de corriente . Incluye entub. PVC  y cableado. Ptos 90 18 1620

3 Montaje de malla de aterramiento Gbl. 1 80 80

4 Montaje de puntos de Aires Acondicionados . Incluye entub. PVC  y cableado. Ptos 17 25 425

5 Montaje tablero TD1,TD2,TD3,TD4,TD5,TD6 y TDSG . Incluye entub.  y cableado. Lon promed. 

Aprox 25 m

Gbl. 7 200 1400

6 Montaje tablero tablero de medición TM Gbl. 1 400 400

SUBTOTAL ($usa): 6508,0

ITEM DESCRIPCION UNID. CANT.

1 Materiales Gbl. 1

2 Mano de Obra Gbl. 1

COMPUTO Y PRESUPUESTO DE LA INSTALACION ELECTRICA

ALMACENES "LARA"

SUBTOTAL ($usa): 27172,90

P.T.

20664,90

6508,0



Ejemplo 2.- PROVISIÓN Y MONTAJE 

 

 

MATERIALES Y MANO DE OBRA  NIVEL 1

ITEM DESCRIPCION UNID. CANT. P.U. P.T.

1 Provisión y montaje luminaria tipo plafón o de sobreponer con  lampara bajo consumo Pza 2 40 80

2

Provisión y montaje Luminaria  fluorescente de 1x40 W con 

reactancia electrónica HELFON Pza 17 45 765

3

Provisión y montaje Luminaria fluorescente de 1x40 W con reactancia electrónica HELFON 

con batería autonoma para emergencia Pza. 5 70 350

4

Provisión y montaje Luminaria para luxsalon de lujo fluorescente de 4x20 W con 

reactancia electrónica HELFON Pza 26 55 1430

5

Provisión y montaje Luminaria para luxsalon de lujo fluorescente de 4x20 W con 

reactancia electrónica HELFON con batería autonoma para emergencia Pza 8 55 440

6 Povisión y montaje de luminaria  tipo apliqué de 18 W Pza 2 25 50

7 Provisión y montaje de luminarias reflectores de piso de 500 W Pza 3 200 600

8

Instalación eléctrica puntos Iluminación interior  incluye:PVC 3/4,cajas, cable (2x2.5) mm²,  

cinta aisl., interruptor (long aprox = 12 m) material y mano obra Ptos 63 25 1575

9

Instalación eléctrica puntos de toma corrientes con tierra(long aprox = 15 m) incluye: PVC 

3/4 ", cajas, cable (2x4+1x1.5) mm², placa de 16 A doble,  cinta aislante, material y mano 

obra Ptos 104 24 2496

10

Provisión y montaje punto de Aire a Acondicionado exterior de 90000 Btu long aprox 20 m 

c/u incluye PVC 1 ", cajas, cable (4X6+1x1.5) mm²,  cinta aislante, mat. y mano obra Ptos 2 120 240

11

Provisión y montaje punto de Aire a Acondicionado interior de 90000 Btu long aprox 20 m 

c/u incluye PVC 1 ", cajas, cable (4X4+1x1.5) mm²,  cinta aislante, mat. y mano obra Ptos 2 100 200

12

Provisión y montaje punto de Aire a Acondicionado ext. e int. de 18000 Btu long aprox 20 m

c/u incluye PVC 3/4 ", cajas, cable (2x4+1x1.5) mm²,  cinta aislante, mat. y mano obra Ptos 1 50 50

13

Provisión y montaje tablero TD1 con barras de cu (4 barras de 30mm2), con los siguientes

comp.

1 Pza disyuntor 3P de 50 A (General)

5 Pza disyuntor 1P de 16 A (Circ. ilum )

15 Pza disyuntor 1P de 20 A (TC) Pza 1 320 320

14

Provisión y montaje tablero TDA1 con barras de cu (4 barras de 30mm2), con los

siguientes comp.

1 Pza disyuntor 3P de 63 A (General)

2 Pza disyuntor 3P de 30 A (A.A. 90000 Btu ext.)

2 Pza disyuntor 3P de 20 A (A.A .90000 Btu int.)

1 Pza disyuntor 1P de 20 A (A.A. 18000 Btu) Pza 1 361 361

15

Provisión y montaje tablero TED1 con barras de cu (4 barras de 30mm2), con los

siguientes comp.

1 Pza disyuntor 1P de 30 A (General)

6 Pza disyuntor 1P de 16 A (iLUMINACIÓN) Pza 1 231 231

16

Provisión y montaje tablero TDUPS 1 con barras de cu (4 barras de 30mm2), con los

siguientes comp.

1 Pza disyuntor 3P de 30 A (General)

2 Pza disyuntor 1P de 30 A (TC )

11 Pza disyuntor 1P de 20 A (TC) Pza 1 333 333

17

Provisión y montaje tablero TDUPS 2 con barras de cu (4 barras de 30mm2), con los

siguientes comp.

1 Pza disyuntor 1P de 20 A (General)

5 Pza disyuntor 1P de 20 A (TC y Reserva) Pza 1 220 220

18

Provisión y montaje tablero TDUPS 3 con barras de cu (4 barras de 30mm2), con los

siguientes comp.

1 Pza disyuntor 1P de 20 A (General)

5 Pza disyuntor 1P de 20 A (TC y Reserva) Pza 1 220 220

19
Provisión de tablero control de luces con 15 interruptores de 16 A (NIVEL 1,2,3)

Pza 7 280 1960

SUBTOTAL ($usa): 11921

COMPUTO Y PRESUPUESTO DE LA INSTALACION ELECTRICA

PROYECTO EDIFICIO BANCO GANADERO



Ejemplo 3.- ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 

Nº DESCRIPCION ITEM UND. CANT
P.

UNIT.

PARCIAL

 (BS)

1 Provision y montaje de politubo 1" (incluye cavado y entubado ) m 1.900,00 31,76 60.341,69

2

Provision y montaje Alimentador de Tablero de Medición (TM)

a tablero de distribucion (TD1) incluye entub. y cableado con cond 

(3x35+1x35) mm² long. 30 m

Glb. 1,00 11.192,03 11.192,03

3

Provision y montaje Alimentador de circuitos electricos de Tablero de 

distribucion a poste incluye entub. y cableado con conductor flexible 

clase 1kV (2x10+1x6)  mm² longitud promedio 100 metros

Ctos. 20,00 7.457,49 149.149,89

4 Provisión y montaje de base de Hº Aº para torre FoGo Glb. 16,00 1.682,21 26.915,35

5 Provision y montaje de torre metalica de FoGo  Pza. 4,00 49.840,84 199.363,35

6
Provision y Montaje de REFLECTOR HALURO METALICO DE 1000 W 

incluye soporte y accesorios para montaje
Pza. 40,00 2.763,63 110.545,20

7

Provisión de tablero distribución TD1 con barras de Cu , con los 

siguientes componentes:

1 Pza disyuntor 3P de 70 A (General)

20 Pza disyuntor 2P de 20 A (Tablero de Control de Luces )

Glb. 1,00 4.817,31 4.817,31

8
Provision y montaje de pilastra lad. adob. para tablero de medición TM

 y tablero distribucion TD1
Glb.  1,00 1.825,67 1.825,67

9
Porvision y montaje de caja y accesorios para medidor trifásico CRE  

con barras de cobre y disyuntor principal trifásico de 80 A     
Glb. 1,00 2.088,82 2.088,82

10 Porvision y montaje de camara de inspección eléctricas 60x60x60 cm Pza. 8,00 859,40 6.875,21

11

Provisión y montaje de sistema de aterramiento para TM y partes 

metalicas, incluye cable de Cu desnudo de 25 mm2 jabalinas 

Copeperweld, D 3/4''x3m con conector incluida cámara de inspección 

de puesta a tierra.

Glb. 5,00 1.223,94 6.119,71

12 Letrero de Obra Pza. 1,00 2.248,87 2.248,87

13 Transformador trifásico 75 kVA - 13.8/0.22-0.12 kV - 60 Hz Pza. 1,00 52.907,58 52.907,58

14 Estructura para puesto de transformación VG3-25-1 Gbl. 1,00 3.920,80 3.920,80

15 Estructura de fin de linea VC7-1U Gbl. 2,00 3.482,63 6.965,26

16 Seccionadores fusibles tipo SlowFast VM5-9 Pza. 3,00 1.724,30 5.172,91

17 Poste de Hormigon clase A Pza. 1,00 4.721,97 4.721,97

18 Ajustes y pruebas Glb. 1,00 4.098,35 4.098,35

PRECIO TOTAL BOLIVIANOS 659.269,97

PRESUPUESTO GENERAL

OBRA: ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL PUERTO QUIJARRO

UBICACIÓN       : LOCALIDAD DE PUERTO QUIJARRO



Se detalla solo el ítem 1 para mostrar el formulario B-1 de análisis de precios unitarios 

 

 

Proyecto : CANCHA DE FUTBOL DE PUERTO QUIJARRO Fecha: 02/05/2013

Moneda : Bs Cambio : 6,86 Hoja : 1

Item: Provision y montaje de politubo 1" (incluye cavado y entubado ) Unidad : m

1.-MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO P-U P-TOTAL

100.010 m 1,00 15,00 15,00

   

   

   

   

   

TOTAL MATERIALES 15,00

2.-MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO P-TOTAL

1 HR 0,20 15,00 3,00

10 HR 0,10 20,00 2,00

SUB TOTAL MANO DE OBRA 5,00

PORCENTAJE DE LA MANO DE OBRA

Cargos sociales 55 % 2,75

Impuesto IVA Mano de Obra 14,94 % 1,16

TOTAL MANO DE OBRA 8,91

3.-MAQUINARIA Y EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO P-U P-TOTAL

    

    

SUB TOTAL  MAQ. Y EQUIPO   

PORCENTAJE DE HERRAMIENTAS

Porcentaje por Herramientas 5 0,45

TOTAL  MAQ. EQUIPO Y HERRAMIENTA 0,45

COSTO TOTAL DIRECTO (1+2+3) 24,35 Bs

4.-GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

Gastos Generales(% de 1+2+3) 15 % 3,653

5 UTILIDAD

Utilidad (% de 1+2+3+4) 10 % 2,801

6 IMPUESTOS

Impuestos IT (% de 1+2+3+4+5) 3,09 % 0,952

COSTO TOTAL UNIT. DEL ITEM (1+2+3+4+5+6) 31,76 Bs

  

Electricista

Ayudante

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Politubo de D 1"

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XVIII 

 

TABLA CLASIFICACION DE EDIFICACIONES 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XIX 

 

LISTA DE VERIFICACION DEL PROYECTO 

ELECTRICO POR PARTE DEL PROYECTISTA 

 

 

 

 

 

 



CUMPLE CON NORMAS SI NO

NO 

APLICA

MEMORIA DESCRIPTIVA Y PLANOS

1 Datos del proyecto: completo (Cuadro No. 1)

2 Configuración de circuitos: adecuada

3 Puntos y niveles  de iluminación: adecuados

4 Tomacorrientes: incluyen conductor de protección

5 Recorrido de los circuitos: claramente diseñados y especificados.

6 Cuadros de cargas: completos

7 Selectividad de la protección

8 Diseño de la malla de tierra y tomas de tierra: adecuados

9 Protección contra sobrevoltajes

10 Equipos de protección diferencial

11 Especificaciones tecnicas, materiales y equipamiento: completas

12
En conductores aislados: detalle de tipos de aislación y circuitos 

destinados

13
Instalaciones especiales: cumplimiento de Normas NB777, NFPA y 

otras.

14 Circuitos de iluminación, tomacorrientes y fuerza: independientes

15 Cantidad de cables y diámetro de ductos: compatibles

16 Ubicación de tableros: adecuada

17 Información de diagramas unifilares eléctricos: completa

18 Información en carimbo: completa

19 Cómputo métrico

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS

 DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XX 

 

MODELO DE SELLO DE CONFORMIDAD DE LA 

CIEE 

 

 

 

 

 

 



GUÍA PARA VERIFICACION DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN  

ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

- Verificar que los datos del cuadro N° 1 estén completos 

2 CONFIGURACIÓN DE LOS CIRCUITOS 

- Se presume que la información básica (layout y otros) haya sido entregada 
al proyectista y por lo tanto, la configuración de los circuitos del proyecto 
son las que se adecuan al tipo de proyecto. 

3. COMPONENTES INICIALES A DESARROLLAR 

- Verificar que la cantidad de puntos de iluminación y tomacorrientes sea la 
indicada por las Normas 

- Comparar los niveles de iluminación calculados con respecto a los 
sugeridos por las Normas. 

- Verificar que los tableros de distribución se encuentren en lugares de 
acceso libre y a la altura del piso de 1,2 m de la parte inferior del tablero. 

- Verificar que sean independientes los circuitos de iluminación,  
tomacorrientes normales y tomacorrientes de fuerza. 

- Verificar que la cantidad de conductores y circuitos por cada ducto sea el 
recomendado por las normas. 

- Verificar que los circuitos de tomacorrientes incluyan el conductor de 
protección. 

- En los mercados, constatar que el recorrido de los circuitos esté claramente 
diseñado en los planos. Que indique el material de los ductos y la forma de 
sostenerlos (empotrados, sobre bandejas, adosado a muros, etc.). 

4. INGENIERIA DEL PROYECTO 

- Verificar que en los cuadros de carga se incluya lo siguiente: 

Las cargas en Amperios (A), potencias (W) de equipamiento y puntos de 

utilización, longitud de alimentadores (m),  sección de conductores (mm²), 

caídas de tensión (% de V nominal), protección de circuitos (interruptor o 

disyuntor) que indique la corriente de accionamiento (A). 



- Revisar si se contempla una selectividad de accionamiento de la protección 

termomagnética. 

- Verificar si se prevé el diseño de la malla de tierra, conexiones a las 

jabalinas, cámaras de inspección y medición de la resistencia de tierra. 

- Verificar si el diseño contempla el uso de equipos de protección contra 

sobre voltajes. 

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPAMIENTO 

- Si se usa varios tipos de niveles de aislación en los conductores, verificar 

que se detalle en cuales tipos de circuitos y/o recorridos están destinados. 

- Revisar que estén descritas las características técnicas de los equipos y 

materiales de la instalación eléctrica (conductores, ductos, tableros de 

distribución, bandejas portacables, sistemas de sujeción, equipos de 

iluminación, etc. 

- En las iinstalaciones eléctricas de locales con riesgo de incendio y/o 

explosión, verificar el cumplimiento de las Normas NB 777 y otras normas 

extranjeras como la NFPA. 

6. PLANOS ELÉCTRICOS 

a) Información en planos 

- Verificar simbología 

 

- Verificar circuitos de iluminación 

 

- Verificar circuitos de tomacorrientes 

 

- Verificar circuitos de fuerza 

 

- Verificar diseño de circuitos y alimentadores desde panel de medición 

 

- Verificar compatibilidad entre la cantidad de cables y diámetro de los ductos 

de los circuitos 

 

- Verificar que el carimbo esté completo 

 

 



b) Diagramas unifilares 

- Verificar: sección de los cables, diámetro de los ductos, protecciones 

principales y secundarias, secciones de barras, tipos de conexiones 

(monofásica o trifásica) 

- Verificar que todos los tableros y subtableros tengan su diagrama unifilar 

- Verificar la simbología 

7. COMPUTO MÉTRICO 

 Verificar que se hayan preparado las planillas del cómputo métrico 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XXI 

 

MANUAL DEL PERSONAL REVISOR 

 

 

 

 

 

 

 

 


